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ETK - tidligere FES

Hvem er vi?

Etablissement- og Terreenkommandoen blev skabt

da Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse blev I
andret fra en styrelse under Forsvarsministeriet il ‘@\Q%\
en kommando under Forsvarskommandoen. b
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ETK Opgaver

Etablissement- og Terreenkommandoen (ETK) stgtter og servicerer myndigheder og
styrelser under Forsvarsministeriet ved at levere, udvikle og varetage drift,
administration og vedligeholdelse af de fysiske rammer, som er ngdvendige for disses
virke, herunder arealer, bygninger og faciliteter.

ETK har det koncernfzelles ansvar for miljg- og energiomradet under
Forsvarsministeriet.

Dermed de samme opgaver blot under nyt navn.

Jordforureningssektionen udfgrer orienterende- og supplerende A.
forureningsundersggelser samt risikovurdere overfor grundvand og overfladevand.;
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PFAS Tidslinje i ETK/FES

1949 - 3M starter produktionen af perflourforbindelser.
2000 - 3M udfaser produktionen af PFOS.
2006 - 2011 EU regulering - Anvendelse af restlager af PFOS skum forbydes.

2015 - FES ivaerksaetter screening pa 21 etablissementer. MST udsender kriterie for PFAS
sum12.

2018 - FES screeningsundersggelse af Brandskum.

2021 - Miljgstyrelsen opdaterer kriterierne for PFAS til sum22 og sum4.
Forsvarsministeriet beslutter at udfase PFAS holdigt brandskum.

2022 - 2023 FES indgar i TUP projekt vedr. analysemetoder for PFAS-forbindelser.
2022 - Fgrste orienterende undersggelse for PFAS pa Tankomrade Guldager

2024 - 2025 Pilot projekt pa Flyvestation Karup

2025 - Test af renseanlaeg Tankomrade Guldager

2025 - 2030 EU forbud imod PFAS I brandskum.

5. december 2025
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PFAS - Nedslag nr. 1 - Screeningsrapport 2015

e Identificere aktiviteter

¢ Brandgvelsespladser pa flyvestationer 10 pg/l optil 90 pg/I

e Beredskabsstyrelsens brandgvelsespladser 5 - 10 pg/I optil 25 pg/I

e (Ivrige aktiviteter i forbindelse med brandgvelser:
o Handslukningspladser
Sigtegvelser med og test af skumsprgjter

o
o Brand og Redning pa flyvestationer
o
o

e Deponi oglossepladser

o Varkstedsaktiviteter:

o Metalliseringsveerksteder
Hydraulikolie til flybremser
Maling af fly
Voks, polish og vask af fly
Vabenvarksteder

Oplag af skumslukningsmidler og ildslukningsveerksted
Udspredningsareal for slukningsvand og udleegning af skum

0,025 ug/l optil 0,3 g/l
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PFAS - Nedslag nr. 2 - screeningsundersggelse af Brandskum
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Noter:

|:| : Analyseresultat for TOP- analyse
- : Analyseresultat efter TOP-analyse

Lp. : Ikke pavist
*: Der er analyseret for 21 PFAS-forbindelser
** : Eurofins havde store udfordringer med analysen, og detektionsgransen er haevet til <100 pg/1

- : under detektionsgranse for analvsemetoden. Detektionsgransen er mellem 1-20 pg/1. Den enkelte detektionsgranse ses i analvserapporter vedlagt i bilag 1.

Flyvestationer

E-HWNG FOAM™

e S o e A —

RF 3x6 ATC

Re-healing Foam
Viwarvenrtactant Frve Clae 1 Piry Vighting Fosm

October 19, 2010

Clarification: Solberg Foams are PFOS/PFOA free

‘Solberg Scandinavian AS' is pleased to confirm that all ‘Arctic Foam’ AFFF and AFFF/ATC Fire Fighting Foam products
are manufactured according the latest available Fluorochemical technology and therefore do NOT- contain any PFOS
or PFOA based fluorosurfactants (manufactured using the electrochemical per-fluorination process).

Like the majority of film forming and/or fluoroprotein foam manufacturers ‘Solberg Scandinavian AS' use
Fluorosurfactants that are derived using the Telomerisation process. Therefore Solberg ‘Arctic Foam' AFFF and
AFFF/ATC are free' of PFOS and PFOA derivates.

‘Solberg Scandinavian AS’ is also pleased to confirm that the ‘Solberg RF range of products (RF3, RF6 and RF 3x6ATC),
‘Solberg Training Foam’, ‘High Expansion Foam’ types and ‘Fire Brake’ Class ‘A’ foam, do not contain any added
organohalogens (such as PFC ) and comply with all current and foreseeable environmental legislation.

More specifically,
“Organohalogen free” means:
- None of the formulations contain Organohalogen based molecules or Organohalogens
connected to polymer backbones.
= No Fluorosurfactants (e.g. PFOA, PFOS, 6:2 FTS etc.)
- No Fluoropolymers (or polymer based Fluorosurfactants)
- No Fluorochemicals in general
- No Chlorine based Biocides
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PFAS - Flyvestation Karup

Indhold af PFAS i vandprgver udtaget 2023

mis 35

Boring umiddelbart
Ny Brandgvelsesplads vest for Karup & N
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PFAS - Nedslag nr. 2 fortsat - screeningsundersggelse af Brandskum
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Moter:

:l : Analyseresultat for TOP- analyse

:l : Analyseresultat efter TOP-analyse

-: under detektionsgranse for analysemetoden. Deteltionsgransen er mellem 1-20 pg/l. Den enkelte detektionsgrense ses i analyserapporter vedlagt i bilag 1.

#: Deer er analyseret for 21 PFAS-forbindalser

ALEX A= % PLUS” (@

PETROSEAL

RUM FORMING RLUOROPSOTEN
FOAM CONCENRAE
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PFAS - Tankomrade Guldager

e Stationaert skumanlag i pumpehuset pa

PP EEL &
_'_XK'- —ER\ ——"| PEi16 [ 4 .
[ B10 . | P '
. | M , . 5 MIS-1
etablissementet, som er blevet testet en | o | ' 2,72/10 1
| 7 ] L]
[0} - - - - | | ] i
gang arligt siden etableringen omkring 2007. | | H | : ]
. | | | a ':
e Den benyttede skumtype i 2022 er oplyst at | | | : .
| 1 W -
vaere Petroseal 3% | ', ', : :
I | [ : :
'. | | : ;
| | : :
| | B7 ] 1
| -‘Bﬁi-a- _-I._-_--_- — -—_i-'-lni-_-: -----------
HTFI22 Tii‘z .
Boring o | b4 r ' _
E 5 E E 5 E E E B s EE GTF123 o —T O\
> > & ol J z < | 3 2 | @5 | —4:0019/0,610 . .
©» > @ > =N 3: 0,185 / 14,90 . .
“ 2: 0,200 / 2,90 - \[ »
TF123-2 0,166 | 0,034 0,419 | 1,440 | 0,541 | 0,300 0,200 | 2,900 I' S
TF123-3 0,185 - 0,681 | 3,640 | 1,360 | 0,542 | 8,460 | 0,185 | 14,900 I:_-_-t Omrader for MIS jordprover:
TF123-4 0,0104 0,126 | 0170 | 0,060 | 0,027 | 0,206 | 0,019 | 0,610 PFAS Sum 4/22 (pg/kg TS)
Detektionsgranse 0,010 | 0,010 | 0,005 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 Indhold i grundvand:
- Filter=nr: PFAS Sum 4/22 (pg/I)
G““,‘d"‘md,"" ) Lf Lf 1f. Lf Lf 1f. Lf Lf If | o002 | 0,100
kvalitetskriterium®
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PFAS - Tankomrade Guldager
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Signaturforklaring

| I Efabl szementsgrmnse

Baring aller filtersat Gaoprobe-sondaring
MIS-avarfledapnave, udtagat dac. 2024
[ ] Mis-svemadeprave, udiaget juni 2024

[ ] missvermadeprave, udtaget 2023

22 PEAS i juni 2024 i udhvalgle boringer.
1(#-5)0,05 Filemr. {famveau. m ut) Sum 22 PFAS [pgh

1(4-5¢ 0,01  Indhokd = GV [0,1 pgi)
104-55 0,20 Indhald = GV 0.1 pgh]
l.p Ik pdvist indboeld > dedeklionagraensen

Indbiodd af sum 22 PEAS im 2025 of juni

decemitter 2024 | ovarfiadaond.

MiS-3 Orvarfladeprave, udtaget 00,1 m wl
E.E7 Indhald < JKK [400 poikg TS)

131 Indhald = JKK [400 poikg TS

L. Ikke pavist indhicld = detextionsgraansean

5. december 2025
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PFAS - Tankomrade Guldager
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2(10-11): 0.42° - 1 46y 13
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1 (4.4.6.4) 0.00089"

® 11sa
1(1.53,5) 0.0031*

114170032

1 (450005 Fikernr. (filtermiveau, m wi): Sum 22 PFAS [ugl]
005" Vardprewe udlagel | marls 2023

1(4-63 0,01 Indhold < SV (0.1 pgd]

1 (4-5) 020 Indnold = SWE [0 ugll

l.p likke pavist indhald = deteltiorsgrasnsen

Indhoid af sum 22 PFAS | september 2023 i udvalgte bornngsr:
1(&-5) 0,025  Fiternr (filterniveay, ot} Sum 22 PRAS [pall]
TS0 Indhald = GV [0 pgil]

15020 Indhald > GVE [0 pg]

lp |k pvist ipaild > deleddicnsoransen
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Nedstrgmsretning
20
15
10 I
5
. | [ I
o
& DTS
&L &K

N PFBA W PFPeA PFHxA PFHpA
W8:2FTS2) M6:2FTS MW 4:2FTS2) MPFBS

PFOA
B PFHxXS

PENA
B PFOS

60

50

40

30

20

10

0

PFBA PFPeA PFHxA PFHpA PFOA PENA

mB7
WB47-2

mB202
mB47-3

Forbindelser

TF123-1
mB33-1

FTS2)

TF123-2
mB33-2

TF123-3
HB48-1

8:2 6:2F1S 4:2  PEBS PFHxS PFOS

FTS2)

TF123-4 mB47-1
mB48-2 WB48-3

5. december 2025

12



H
«i2

(2E) FORSVARET  ETABLISSEMENT- OG TERRANKOMMANDOEN
-

PFAS - Tankomrade Guldager

Hvorfor interessant med evt. precursors?
Ved vi hvilke det er?

Kan vi sige noget om den samlede mange PFAS?

Hvilken afvaerge kan lgse opgaven.

5. december 2025
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